
上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借仕様書 

 

１．目的 

本仕様書は老朽化したコージェネレーションシステムをマイクロコージェネレーシ

ョンシステムに更新することで消費電力及びガス削減に伴う温室効果ガスの排出削減

を図るとともに、災害対応の拠点としての機能を確保するために実施する堺市上下水

道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借に係る旧設備の取りはずし、

新設備の設置、賃貸借及び賃貸借期間中の保守対応について、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２．概要 

（1） 件名 

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借 

（2） 設置場所 

大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１丁３９番地２ 堺市上下水道局本庁舎 

（3） 賃貸借物品及び保守対象 

マイクロコージェネレーションシステム一式 

その他接続配管や取付けに必要な資材（別図に記載のとおり） 

（4） 設計及び施工 

契約に含む工事内容の詳細は、別紙工事図面等のとおりとする。 

（5） 施工期限 

施工期限は令和８年３月１５日までとする。 

なお、施工期限までに設備の設計、施工、試運転を終え、発注者による検査に合

格しなければならない。 

（6） 施工条件 

契約締結後、設置に向けた準備行為のための打合せを速やかに行い、マイクロコ

ージェネレーションの設置は局が施行する「上下水道局本庁舎消防負荷対応非常

用発電機設置工事」の機器設置（令和 8 年 1 月予定）を目途に施工開始とする。 

（7） 賃貸借契約期間 

令和８年３月１６日から令和１８年３月１５日までの１２０か月とする。 

ただし、賃貸借開始は、検査後とする。 

（8） 賃貸借契約期間満了時の取り扱い 

賃貸借契約期間が満了後のマイクロコージェネレーションシステム一式は、無償

で発注者に引き渡すものとする。 

 

 



３．設置について 

(1) 受注者は、機器等の設置に関する法令等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るととも

に、関係法令等の運用及び対応は、受注者の責において行うこと。 

(2) 執務並行改修工事であり、工程管理を行い、混乱なきよう打ち合わせを行うこと。

また、停電等の庁舎運営上必要な機能の停止を要する作業が発生する場合は、事故

及び紛争等を防止するために事前に影響範囲及び日時等について計画書を提出し、

発注者の承諾を得なければならない。 

(3) 工事に伴い、天井、壁、床、基礎等の改修及び既設備品の移設等、当該賃貸借の目

的を達成するために必要と認められる工事については、本契約の作業範囲内とし、

その費用一切を契約金額に含むこと。 

(4) 作業車及び運搬車等の車両の駐車場所や、資材置場、搬出物の仮置場等の施設の敷

地内における必要な場所については、事前に発注者の承諾を得ること。 

(5) 設置作業については原則９時から１７時までとし、土曜・日曜・祝日及び令和７年

１２月２９日から令和８年１月３日は行わない。（但し、やむを得ない場合は発注

者と協議を行うこと。） 

(6) 必要に応じて、作業の各段階において発注者の立会いのもと確認を受けること。 

(7) 設置工事に伴い発生した発生材は別途本市が発注する産業廃棄物運搬処分業務に

て処分するものとし、別途契約の受注者と綿密に連携を図り施工すること。 

(8) 工事計画・設計・施工監理の役割を担う者は、作業期間中は現場に常駐し品質や工

程、安全等に配慮した施工監理を行うこと。 

(9) 事故等が発生した場合は、直ちに発注者に通報し、事故発生報告書を発注者に速や

かに提出すること。また、発生した事故については受注者の責任及び費用負担で対

応すること。 

(10) 受注者は損害が発生した場合に備え、損害保険として、火災保険及び賠償責任保険

等（もしくはこれらと同等の補償内容の他の保険）に加入し、発注者へ写しを提出

すること。また、発注者及び第三者に損害を与えた場合は、受注者が補償責任を負

い、受注者の責任において速やかに対応するものとする。 

(11) 本仕様書に記載しない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公

共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版、「公共建築改

修工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版及び「公共施設整備

工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守

すること。 

 

 

 

 



４．検査について 

(1) 受注者は「９．提出書類」に示す書類のうち、提出期限が検査時の書類を提出し、

検査を受けること。 

(2) 検査は受注者の立会のもと行うこと。 

(3) 検査で是正指示があった箇所については、受注者の責において賃貸借開始日までに

これを是正し、是正報告（前後写真等）を発注者に行うこと。 

 

５．賃貸借契約内容について 

賃借料については１２０か月の分割払いとし、次の費用を含む。 

(1) 設置に係る調査・設計費用 

(2) マイクロコージェネレーションシステム及び設置に必要な付属品一式の機器費用 

(3) 更新に係る工事費用 

(4) 各種書類作成費 

(5) 賃貸借金利 

(6) 動産総合保険等の保険費用 

(7) 官公署申請手続費（消防検査費等） 

(8) 保守対応費用 

(9) その他、本事業に必要な事項 

 

６．保守対応 

(1) 受注者はマイクロコージェネレーションシステムの設置後から賃貸借期間終了ま

での間、マイクロコージェネレーションシステムが正常な状態で使用できるように

保守対応することとし、この際の保守対応に係る費用は受注者の負担とすること。 

(2) 保守対応期間はメーカーの保守対応期間を含み、賃貸借期間と同様とすること。 

(3) 受注者は賃貸借物件について設置後から賃貸借期間終了までの間、適切な時価相当

の動産総合保険（物件の不具合に対する物件の取り換え、代替え、修繕等の補償）

を付すること。 

(4) 保守対応期間中に賃貸借物件の不具合を発見、又は通報を受けたときは迅速かつ適

切に物品の取り替え、代替え、修理等を受注者が行うものとし、不具合の原因が天

災等、機器の不具合によらない場合においても、付保する動産総合保険の範囲内で

あれば、受注者が修理等を行うこと。その他の事象により対応が必要となった場合

は、発注者・受注者双方の協議により決定すること。 

(5) 受注者は、マイクロコージェネレーションシステムの設置からリース期間終了まで

の保守対応について保守対応計画書を保守対応開始までに発注者に提出し、承諾を

得ること。様式は任意とし、機器の取り扱い方法、保守対応体制並びに故障時等連

絡先及び休日連絡先、担当者名等を記載すること。なお、保守対応体制に変更が生



じた際は、速やかに届け出ること。 

(6) 受注者は、マイクロコージェネレーションシステムの保守対応状況について、毎年

発注者に報告しなければならない。発注者は、保守対応が不十分であると判断した

時は、受注者に対して必要な措置を命ずる場合がある。 

(7) 故障対応は、２４時間３６５日受付可能とすること。 

(8) 保守対応は、ガス供給会社が提供するマイクロコージェネレーションシステム保守

点検制度で定める範囲内の故障修理及び定期点検（所定の時期に点検・部品交換を

実施、費用は保守対応費用に含む）とすること。 

(9) 定期点検の内容は、メーカーまたはガス供給会社の定めるものとすること。 

(10) 点検時に発生した不具合は、早急に対応すること。 

(11) 突発的なトラブルに対して迅速な対応が可能な保守対応体制が整っており、少な

くとも１年に１回以上は機器定期点検を実施し、点検報告書を提出すること。なお、

これに要する一切の費用は、契約金額に含むこと。 

(12) 受注者は遠隔監視装置により現地及び遠隔の端末から設備の運転時間等の運転状

況を監視でき、日報・月報を帳票出力できる遠隔監視システムを備えること。（遠

隔監視の通信に要する費用は保守対応費用に含むものとする。市の通信回線には接

続できないものとすること。） 

(13) 本契約期間内に万一故障が発生した場合、速やかに技術者を派遣し、適切な故障修

理を行うこと。その際、保守対応に定める範囲内で必要な部品・消耗品は受注者が

提供すること。 

(14) 原則、修理に要した基本料、技術費、作業費、出張費その他は契約金額に含めるこ

ととする。ただし、保守対応に定める範囲を超えて費用及び動産総合保険の対象外

となる天災、その他自然災害により生じた故障は契約金額に含まない。 

 

７．損害賠償 

この契約の履行に伴い発注者及び第三者が被った被害については、受注者が損害

賠償の責を負うものとする。ただし、その損害（保険その他により補てんされた部

分を除く。）のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注

者が負担する。 

 

８．その他特記事項 

(1) 受注者は本仕様書に定める事項を履行しないときは、契約を解除することがある。

この場合、受注者の責任と負担において施設から設備を速やかに撤去し、撤去によ

り生じた施設の建物及び設備が破損した場合は受注者の負担で修復を行うこと。 

(2) 賃貸借機器の設置工事完了後、速やかに完成図書を提出し、設置と作業の内容・仕

様説明（操作方法、緊急時の対応等）等全般について発注者に説明すること。 



(3) 機器に所有者・賃貸借期間を表示し、リース物件であることを表示すること。 

(4) 本契約の履行にあたり、受注者が提供した全ての情報について、第三者に開示また

は漏洩しないこととし、そのための必要な措置を講ずるものとすること。 

(5) 建築基準法、消防法、建設業法、労働安全衛生法、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、政令で定めるものに準

拠すること。 

(6) 契約期間中に、消費税率が変更となった場合の本契約に係る消費税率の取扱いは、

消費税法及び関係法令、国の定める基準等に従い、適切に対応するものとすること。 

(7) 本契約は、本仕様書に沿って実施するものとし、記載なき事項又は内容に疑義が生

じた時は、その都度、受注者と協議をし、これを処理すること。 

 

９．提出書類 

書類名称 提出部数 提出期限 

着工届 1 工事着手前 

工事期間中の保険関係書類の写し 1 工事着手前 

工事写真 1 検査時 

完成図書※ 1 検査時 

工事完了届 1 検査時 

消防届出書類等の副本及び検査済証 1 検査時 

保守対応計画書 1 検査時 

賃貸借期間中の保険関係書類の写し 1 検査時 

発注者との打合せ記録 1 随時 

その他発注者が指示した書類 1 随時 

※完成図書は、ＰＤＦ形式データのほかにＤＸＦ形式データ及びＪＷＷ形式データを提出

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



暴力団等の排除について 

１．入札参加除外者を下請負人等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱第２条の規定により準用する

堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表第

１に掲げる措置要件に該当する者を、下請負人等（堺市暴力団排除条例第７条各号に定

める者をいう。以下同じ）としてはならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該下請負人等との契約の解

除を求めることができる。 

 

２．下請負人等との締結について 

 受注者は、下請負人等との契約の締結に当たっては、契約締結時には本市の契約約款に準

じた暴力団排除条項を加えることとする。  

 

３．誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係

者でない旨の誓約書を本市に提出しなければならない。 また、受注者は、下請負人等

がいる場合には、これらの者から暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を

徴して、本市へ提出しなければならない。 ただし、本市が必要でないと判断した場合

は、この限りではない。  

（２）本市は、受注者及び下請負人等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行

うことができる。 

 

４．不当介入に対する措置 

（１）受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を

利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為

（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察

に届け出なければならない。 

（２）受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、

直ちに本市に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導し

なければならない。 

（３）本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、

堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）本市は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行につい

て遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届

け出又は（２）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延

長等の措置をとるものとする。 
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図面番号　E/03　を参照

備　　　考台数記　号 仕　　　　　　　　　　様名　　　称

機器表（改修）

設置場所電源

― ―

５０

堺市 上下水道局

Ａ１縮尺

図面番号

Ａ３縮尺

図面名称

原寸図

２５０

設置場所電源

機器表（改修）

名　　　称 仕　　　　　　　　　　様記　号 台数 備　　　考

熱交換器HE-2

設計水平震度

ステンレス梯子、防振架台、点検扉、膨張タンク（50L）

1002L/min交換熱量

一次側条件

2.0G

40℃（DB）

附属品

ステンレス（SUS316）製プレート型

外気温度

409.7kW

ラジエター循環側冷却水（入口）32.0℃　（出口）37.0℃

（入口）80.0℃　（出口）75.0℃

圧力計　他一式共

設計水平震度1.0G

（一次側）980kPa　（二次側）980kPa最高使用圧力

二次側条件 コージェネ放熱循環側冷却水

循環水量（一次・二次）

附属品

他一式共

1174L/min循環水量

管内損失水頭 24kPa

（入口）80.0℃　（出口）75.0℃

409.7kW

循環水温度

冷却能力 3.7kW

1

1480kg

B1階　コージェネ発電機室

2185×3280×3030H

吸収容量　70L　　タンク総容量　180L容量

ステンレス製　密閉型　隔膜式膨張タンク 2TE-2-1

附属品 空気圧調整弁、圧力計、溶解栓　他一式共

1.0G設計水平震度

最高使用圧力　588kPa　　初期充填圧力　294kPa

B1階　コージェネ発電機室

（コージェネ温水系統）TE-2-2

膨張タンクTE-2-3

（コージェネ冷却水系統） 吸収容量　35L　　タンク総容量　150L容量

ステンレス製　密閉型　隔膜式 1

附属品 空気圧調整弁、圧力計、溶解栓　他一式共

1.0G設計水平震度

最高使用圧力　560kPa　　初期充填圧力　410kPa

B1階　コージェネ発電機室

冷却水ポンプ（ラジエター循環側）CWP-1

（コージェネ放熱循環側）

CWP-2 冷却水ポンプ

100×1002L/min×30m

B1階　コージェネ発電機室3-200 1

11.0kW

1.5kW40×167L/min×15m

63-200ラインポンプ B1階　コージェネ発電機室

熱源水ポンプ

80×500L/min×20m

PH-1-1 B1階　コージェネ発電機室ライン型 3-200 インバータ駆動（電気設備）1

3.7kW

B1階　コージェネ発電機室3-200ライン型 1PH-1-2 インバータ駆動（電気設備）

3.7kW

熱源水ポンプ

80×500L/min×20m

立形渦巻ポンプ

ラジエータRE-1 3-200 1 鉄骨架台新設屋上

マイクロコージェネレーションシステム 6 B1階　コージェネ発電機室

低騒音型

機器一覧表（改修）

Ｍ／０１

業務名 上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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NNNNNNN

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

ＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮ

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

X8X8X8X8X8X8X8X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6X5X5X5X5X5X5X5

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場
女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ

物入物入物入物入物入物入物入

ＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰ
ＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮ

空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２

ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

UPUPUPUPUPUPUP

階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B

消火消火消火消火消火消火消火
ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

X8X8X8X8X8X8X8X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6X5X5X5X5X5X5X5

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3
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00

7
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00

7
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00

7
,
0
00

7
,
0
00

7
,
0
00

6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室 資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫

100100100100100100100、、、、、、、100100100100100100100

ＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰ

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

X8X8X8X8X8X8X8X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

100100100100100100100、、、、、、、100100100100100100100

災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ
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空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

RERERERERERERE

1111111

100、100100、100100、100100、100100、100100、100100、100

溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）溶融亜鉛メッキ仕上げ（×2）
鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L鉄骨架台H-300×300×10×15×3000L

20、2020、2020、2020、2020、2020、2020、20

100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）100,100（配管架台既設再利用）

　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）　　　　壁はつり補修150φ×200L（×2）

地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照地階コージェネ発電機室廻り平面詳細図参照

本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100本館1～4階平面図（改修）　1/100

本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100本館6階平面図（改修）　1/100

２５２５２５２５２５２５２５

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局

５０５０５０５０５０５０５００００００００

１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００

本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

EEEEEEE

２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。

膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管

冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）

管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管

ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管

CDRCDRCDRCDRCDRCDRCDR

CDCDCDCDCDCDCD

DDDDDDD

本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100本館5階平面図（改修）　1/100

新設新設新設新設新設新設新設自動エア抜き弁自動エア抜き弁自動エア抜き弁自動エア抜き弁自動エア抜き弁自動エア抜き弁自動エア抜き弁
新設新設新設新設新設新設新設FJFJFJFJFJFJFJ

2222222100100100100100100100

RE-1RE-1RE-1RE-1RE-1RE-1RE-1

新設新設新設新設新設新設新設
種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名

BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

100100100100100100100 2222222

2222222
（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）

新設新設新設新設新設新設新設GVGVGVGVGVGVGV 222222220202020202020

機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）機械設備　地階・1～6階平面図（改修・想定）

０２０２０２０２０２０２０２

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名 上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借



A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2

ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）ドレンフィルタ（電気設備工事）

排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80

以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照

TETETETETETETE

2-32-32-32-32-32-32-3

膨張管50Su膨張管50Su膨張管50Su膨張管50Su膨張管50Su膨張管50Su膨張管50Su

排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80

b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4

b-4b-4b-4b-4b-4b-4b-4
b-6b-6b-6b-6b-6b-6b-6

A-6A-6A-6A-6A-6A-6A-6

既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流
既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流既設排水ピットへ放流

マイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネ

ドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出しドレンフィルタより取出し

20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）

既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L
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既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続既設煙道SGP200に接続

排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し排気延長キット（電気設備工事）より取出し

既設煙突510φ既設煙突510φ既設煙突510φ既設煙突510φ既設煙突510φ既設煙突510φ既設煙突510φ

×6×6×6×6×6×6×6

排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80排気管Su80

排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）排気煙道200A FL＋4,000（芯）
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HEHEHEHEHEHEHE

CWPCWPCWPCWPCWPCWPCWP

×6×6×6×6×6×6×62222222 ×3×3×3×3×3×3×3
×3×3×3×3×3×3×3
既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L既設床はつり補修50φ×200L

CWPCWPCWPCWPCWPCWPCWP

1111111
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×2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2

20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）20（露出）

本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50

本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50本館地階コージェネ発電機室平面詳細図（改修）　1/50
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堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局 Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

２５２５２５２５２５２５２５０００００００

2222222

水抜水抜水抜水抜水抜水抜水抜

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設排水排水排水排水排水排水排水 （JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）GVGVGVGVGVGVGV 222222225252525252525

4444444
1111111100100100100100100100

（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）BVBVBVBVBVBVBV
品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名 サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別

新設新設新設新設新設新設新設

HE-3HE-3HE-3HE-3HE-3HE-3HE-3

100100100100100100100 4444444
Y形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナ 新設新設新設新設新設新設新設

温度計温度計温度計温度計温度計温度計温度計 新設新設新設新設新設新設新設

20202020202020 1111111GVGVGVGVGVGVGV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）水抜水抜水抜水抜水抜水抜水抜 新設新設新設新設新設新設新設（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）GVGVGVGVGVGVGV 20202020202020 1111111

（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム）（球型ゴム） 2222222FJFJFJFJFJFJFJ 100100100100100100100 新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設
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100100100100100100100CVCVCVCVCVCVCV

2222222100100100100100100100

CWP-1CWP-1CWP-1CWP-1CWP-1CWP-1CWP-1

新設新設新設新設新設新設新設
新設新設新設新設新設新設新設

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名
BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

1111111

100100100100100100100

1111111 新設新設新設新設新設新設新設温度計温度計温度計温度計温度計温度計温度計
Y形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナ 新設新設新設新設新設新設新設1111111

1111111 新設新設新設新設新設新設新設圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計

4444444瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計

×6組×6組×6組×6組×6組×6組×6組

40404040404040CVCVCVCVCVCVCV
222222240404040404040

CWP-2CWP-2CWP-2CWP-2CWP-2CWP-2CWP-2

新設新設新設新設新設新設新設
新設新設新設新設新設新設新設

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名
GVGVGVGVGVGVGV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

1111111

40404040404040

2222222 新設新設新設新設新設新設新設温度計温度計温度計温度計温度計温度計温度計
Y形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナ 新設新設新設新設新設新設新設1111111

※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。※立管はＳＵＳ製立管バンドを使用する。

2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。2. ボルトナット類はＳＵＳ304製とし、Ｕバンド側はダブルナットとする。

3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。3. コンクリ－トアンカ－はＭ10×14×39（SUS304）とする。

5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。5. 図中寸法は参考寸法とし、詳細寸法は現場合わせの上決定とする。

4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。4. 壁面取付支持金物については、下方を除く3方コ－キングとする。

1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。1. 鋼材は溶融亜鉛メッキ仕上とする。

A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500A-2：300、A-6：500
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支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　支持金物 <A> 参考図　
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支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　支持金物 <b> 参考図　
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新設新設新設新設新設新設新設

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数
新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設
BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁

溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓

排水排水排水排水排水排水排水 GVGVGVGVGVGVGV （JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K） 1111111 新設新設新設新設新設新設新設

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

25252525252525

1111111

1111111

1111111

1111111

TE-2-3TE-2-3TE-2-3TE-2-3TE-2-3TE-2-3TE-2-3

50505050505050

32323232323232

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）機械設備　平面詳細図１（改修・想定）

０３０３０３０３０３０３０３

暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器

排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型

暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器暖房用熱交換器

吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機
排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型排熱利用型

一次ヘッダー一次ヘッダー一次ヘッダー一次ヘッダー一次ヘッダー一次ヘッダー一次ヘッダー 二次ヘッダー二次ヘッダー二次ヘッダー二次ヘッダー二次ヘッダー二次ヘッダー二次ヘッダー

ﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙﾌｧﾝｺｲﾙ
ﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄ

膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク

膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク

吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機吸収式冷温水発生機

膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク膨張タンク

放熱用熱交換器放熱用熱交換器放熱用熱交換器放熱用熱交換器放熱用熱交換器放熱用熱交換器放熱用熱交換器
マイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネ

ラジエータラジエータラジエータラジエータラジエータラジエータラジエータ

冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ

熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ

熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ熱源水ポンプ

冷却塔冷却塔冷却塔冷却塔冷却塔冷却塔冷却塔

冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ マイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネマイクロコージェネ

一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ

一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ

冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ

冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ冷却水ポンプ
二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ二次冷温水ポンプ

一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ一次冷温水ポンプ

一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ一次温水ポンプ

（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）（電気設備工事）

コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図コージェネ・熱源設備フロー図

空気調和機空気調和機空気調和機空気調和機空気調和機空気調和機空気調和機

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7

FEFEFEFEFEFEFE

B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7B1-7

×××××××

×××××××

×××××××
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1-21-21-21-21-21-21-2

PHPHPHPHPHPHPH

1-11-11-11-11-11-11-1

×××××××
×××××××

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

80808080808080

40404040404040、、、、、、、40404040404040

80808080808080
80808080808080
80808080808080

80808080808080

80808080808080 コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

40404040404040、、、、、、、40404040404040

X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6X5X5X5X5X5X5X5
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6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

80808080808080

80808080808080

80808080808080

80808080808080

防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）防鳥網650×650（×2）

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)
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6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

★★★★★★★ ★★★★★★★

吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）吸込金網（機器附属品）

EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650

OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650OA 650×650

EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650EA 650×650

6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

40404040404040、、、、、、、40404040404040

給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より

★★★★★★★

40404040404040、、、、、、、40404040404040
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★★★★★★★

★★★★★★★

40404040404040、、、、、、、40404040404040

TETETETETETETE
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40、4040、4040、4040、4040、4040、4040、40

TETETETETETETE

2-22-22-22-22-22-22-2

★★★★★★★

★★★★★★★

25252525252525

25252525252525

CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25

CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25CV25,GV25

TETETETETETETE

2-32-32-32-32-32-32-3

50505050505050

本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照本館地階コージェネ発電機室平面詳細図参照

★★★★★★★

GV25,CV25GV25,CV25GV25,CV25GV25,CV25GV25,CV25GV25,CV25GV25,CV25

25252525252525

1111111

１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。

CHCHCHCHCHCHCH

RRRRRRR

EEEEEEE

２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。

膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管

冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）

冷温水管（還）冷温水管（還）冷温水管（還）冷温水管（還）冷温水管（還）冷温水管（還）冷温水管（還） 一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管CHRCHRCHRCHRCHRCHRCHR

DDDDDDD

CCCCCCC

CRCRCRCRCRCRCR

ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

冷温水管（往）冷温水管（往）冷温水管（往）冷温水管（往）冷温水管（往）冷温水管（往）冷温水管（往） 一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材

冷媒管冷媒管冷媒管冷媒管冷媒管冷媒管冷媒管 冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管冷媒用被覆銅管

１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００ １／５０１／５０１／５０１／５０１／５０１／５０１／５０

新設新設新設新設新設新設新設

吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス吸込金網付ベルマウス

FE-B1-7FE-B1-7FE-B1-7FE-B1-7FE-B1-7FE-B1-7FE-B1-7

設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所 備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考

2222222

8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW8700m3/h×100Pa×1.5kW

軸流ファン軸流ファン軸流ファン軸流ファン軸流ファン軸流ファン軸流ファン 低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置低騒音軸流ファン（直動形）天井吊設置

防振仕様防振仕様防振仕様防振仕様防振仕様防振仕様防振仕様

B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室B1階　コージェネ発電機室

附属品附属品附属品附属品附属品附属品附属品

3-2003-2003-2003-2003-2003-2003-200

本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50

２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは既設を示す。

３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。３．図中、★部はダクト接続部を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・ダクトは新設を示す。

電源電源電源電源電源電源電源名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様仕　　　　　　　　　　様記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 台数台数台数台数台数台数台数

ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付ゴム防振、耐震ストッパボルト付

４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。４．弁類・計器類は既設配管再利用部も更新とする。

新設新設新設新設新設新設新設

０００００００ ２５２５２５２５２５２５２５

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局

５０５０５０５０５０５０５０

機器表（改修）機器表（改修）機器表（改修）機器表（改修）機器表（改修）機器表（改修）機器表（改修）

本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50本館地階機械室平面詳細図（改修）　1/50

新設新設新設新設新設新設新設

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別

新設新設新設新設新設新設新設Y形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナY形ストレーナ

温度計温度計温度計温度計温度計温度計温度計 新設新設新設新設新設新設新設2222222

個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数

40404040404040
2222222

（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）GVGVGVGVGVGVGV
品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名 サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設

コージェネ廻りコージェネ廻りコージェネ廻りコージェネ廻りコージェネ廻りコージェネ廻りコージェネ廻り

40404040404040 2222222
FJFJFJFJFJFJFJ 40404040404040

×6組×6組×6組×6組×6組×6組×6組

新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設
BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁

溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓

排水排水排水排水排水排水排水 GVGVGVGVGVGVGV （JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K） 1111111 新設新設新設新設新設新設新設

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

25252525252525

1111111

1111111

1111111

1111111

TE-2-2TE-2-2TE-2-2TE-2-2TE-2-2TE-2-2TE-2-2

50505050505050

32323232323232

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名
BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）CVCVCVCVCVCVCV

FJFJFJFJFJFJFJ

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考
BVBVBVBVBVBVBV

サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名

2222222

1111111

2222222

2222222

新設新設新設新設新設新設新設

80808080808080

PH-1-1PH-1-1PH-1-1PH-1-1PH-1-1PH-1-1PH-1-1

80808080808080

80808080808080

個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数

新設新設新設新設新設新設新設
新設新設新設新設新設新設新設

（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）CVCVCVCVCVCVCV

FJFJFJFJFJFJFJ

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

2222222

1111111

2222222

新設新設新設新設新設新設新設80808080808080

80808080808080
新設新設新設新設新設新設新設
新設新設新設新設新設新設新設

PH-1-2PH-1-2PH-1-2PH-1-2PH-1-2PH-1-2PH-1-2

80808080808080 2222222

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考サイズサイズサイズサイズサイズサイズサイズ品　名品　名品　名品　名品　名品　名品　名種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 個　数個　数個　数個　数個　数個　数個　数
新設新設新設新設新設新設新設

新設新設新設新設新設新設新設
BVBVBVBVBVBVBV （JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）（JIS10K）

安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁安全弁

溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓溶解栓

排水排水排水排水排水排水排水 GVGVGVGVGVGVGV （JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K）（JIS5K） 1111111

圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計圧力計 新設新設新設新設新設新設新設

25252525252525

1111111

1111111

1111111

1111111

TE-2-1TE-2-1TE-2-1TE-2-1TE-2-1TE-2-1TE-2-1

50505050505050

32323232323232

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）機械設備　平面詳細図２（改修・想定）

０４０４０４０４０４０４０４

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借



備　　　考記　号 仕　　　　　　　　　　様名　　　称

機器表（現況）

台数電源 設置場所設置場所電源

機器表（現況）

名　　　称 仕　　　　　　　　　　様記　号 台数 備　　　考

図中、特記なき機器は撤去とする。

― ―

５０

堺市 上下水道局

Ａ１縮尺

図面番号

Ａ３縮尺

図面名称

原寸図

２５０

コージェネレーションシステム 電気　　　　 AC 6600V 3φ 60Hz 約13kW

　　　　　　 AC  100V 1φ 60Hz 1.5kVA

　　　　　　 DC  100V 常用 2.0A 瞬時 10.0A

空気（換気） パッケージ必要換気量 267m3/min（Δt7℃）

燃料　　　　 13Aガス　停電時　LPG

　　　　　　 他にLOタンク　120L

潤滑油　　　 充填量　　　　 20L（オイルパン）　

2 B1階　コージェネ発電機室

RE-1-1

ラジエータ

ラジエータ

RE-1-2

放熱量

循環水温度

循環水温度

1215.1kW

（入口）80.0℃　（出口）70.0℃

3-200 屋上

0.75kW

送風機

放熱量

360m3/h×40Pa

循環水量 278L/min

215.1kW

（入口）80.0℃　（出口）70.0℃

屋上

循環水量 0.75kW

13-200

360m3/h×40Pa送風機

278L/min

（コージェネ温水系統）

TE-2-1 膨張タンク B1階　コージェネ発電機室

最高使用圧力　588kPa　　初期充填圧力　294kPa

設計水平震度1.0G

空気圧調整弁、圧力計、溶解栓　他一式共附属品

1ステンレス製　密閉型　隔膜式

容量 吸収容量　70L　　タンク総容量　180L

（コージェネ冷却水系統）

TE-2-3 膨張タンク

膨張タンク

（コージェネ冷却水系統）

TE-2-4

B1階　コージェネ発電機室

最高使用圧力　588kPa　　初期充填圧力　294kPa

設計水平震度1.0G

空気圧調整弁、圧力計、溶解栓　他一式共附属品

1ステンレス製　密閉型　隔膜式

容量 吸収容量　50L　　タンク総容量　100L

B1階　コージェネ発電機室

容量

ステンレス製　密閉型　隔膜式 1

附属品 空気圧調整弁、圧力計、溶解栓　他一式共

1.0G設計水平震度

最高使用圧力　588kPa　　初期充填圧力　294kPa

吸収容量　50L　　タンク総容量　100L

CWP-1-2 冷却水ポンプ

冷却水ポンプCWP-1-1

3.7kW

13-200ライン型 B1階　コージェネ発電機室

50×279L/min×33m

3.7kW

13-200ライン型 B1階　コージェネ発電機室

50×279L/min×33m

PH-1-1 熱源水ポンプ

PH-1-2 熱源水ポンプ

防振架台防振仕様

3-200ライン型 B1階　コージェネ発電機室

80×558L/min×20m

80×558L/min×20m

1ライン型 B1階　コージェネ発電機室3-200

防振仕様 防振架台

1

3.7kW

3.7kW

業務名

機器一覧表（現状）

Ｍ／０５

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借



一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

EEEEEEE

２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。

膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管

冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）冷却水管（還）

管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）冷却水管（往）

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管一般配管用ステンレス鋼鋼管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管補給水管

ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管ドレン管
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75757575757575、、、、、、、75757575757575、、、、、、、75757575757575、、、、、、、75757575757575
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ＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮ

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

X8X8X8X8X8X8X8X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6X5X5X5X5X5X5X5

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場空調室外機置場

ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋ハト小屋

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ
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75、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、75

電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室電気・蓄電池室 資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫資材倉庫

ＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰ

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ災害対策会議室Ａ

配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ
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空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所
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男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ

7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5006,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

RERERERERERERE

1-11-11-11-11-11-11-11-21-21-21-21-21-21-2

RERERERERERERE

配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）配管貫通孔モルタル穴埋め（×8）

本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100本館6階平面図（現況）　1/100

２５２５２５２５２５２５２５

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局

５０５０５０５０５０５０５００００００００

１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００
本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100本館5階平面図（現況）　1/100

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）機械設備　地階・1～6階平面図（現況）

０６０６０６０６０６０６０６
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女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ階段室Ｂ

物入物入物入物入物入物入物入

ＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰＵＰ
ＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮ

空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２空調機械室２

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

UPUPUPUPUPUPUP

階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B

消火消火消火消火消火消火消火
ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場
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6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500

40404040404040

40404040404040、、、、、、、40404040404040

75、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、75

75、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、75

75、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、7575、75、75、75

40404040404040

75757575757575、、、、、、、75757575757575

2-32-32-32-32-32-32-3

TETETETETETETE

2-42-42-42-42-42-42-4

TETETETETETETE

1-11-11-11-11-11-11-1

CWPCWPCWPCWPCWPCWPCWP

1-21-21-21-21-21-21-2

CWPCWPCWPCWPCWPCWPCWP

配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）配管貫通孔モルタル穴埋め（×2）

7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500

X7X7X7X7X7X7X7 X8X8X8X8X8X8X8

配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）配管貫通孔モルタル穴埋め（×4）

本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100本館1～4階平面図（現況）　1/100

本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6X5X5X5X5X5X5X5

6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400
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給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より給水系統より

50505050505050 50505050505050

2-12-12-12-12-12-12-1

TETETETETETETE

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア
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１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。１．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は撤去を示す。

３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。３．図中、★部は配管切断部を示す。
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２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。２．特記なき　　　　　の機器・器具・配管は存置を示す。
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本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100

１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。

３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。３．図中、★部はダクト切断部を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。
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上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照旧LPG庫廻り平面詳細図参照

コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧コンクリート舗装はつり復旧
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以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照以降地階平面図参照

配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200配置図（改修）　　1/200 １／２００、１／５０１／２００、１／５０１／２００、１／５０１／２００、１／５０１／２００、１／５０１／２００、１／５０１／２００、１／５０１／４００、１／１００１／４００、１／１００１／４００、１／１００１／４００、１／１００１／４００、１／１００１／４００、１／１００１／４００、１／１００
４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。

都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧） 配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示

５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材

都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧） 配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示

　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。

２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。
GGGGGGG

GHGHGHGHGHGHGH ３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。

　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。

５０５０５０５０５０５０５０

堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局 Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

２５２５２５２５２５２５２５０００００００

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

ＮＮＮＮＮＮＮ

機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）機械設備（ガス）　配置図（改修・想定）

０９０９０９０９０９０９０９

耐震 性貯水 槽 用 倉庫耐震性 貯水槽 用 倉庫耐震 性貯水 槽 用 倉庫耐震性 貯水槽 用 倉庫耐震 性貯水 槽 用 倉庫耐震性 貯水槽 用 倉庫耐震 性 貯水 槽用 倉庫

１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン

植込植込植込植込植込植込植込

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
UPUPUPUPUPUPUP

倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1 階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し 身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用
　EV　EV　EV　EV　EV　EV　EV

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

UPUPUPUPUPUPUP

階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B

消火消火消火消火消火消火消火
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KNコート150A×1KNコート150A×1KNコート150A×1KNコート150A×1KNコート150A×1KNコート150A×1KNコート150A×1
150150150150150150150
GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）GL+3600（足場共）

強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2強化ガスホース共×2

強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4強化ガスホース共×4

●●●●●●●

GL+2700GL+2700GL+2700GL+2700GL+2700GL+2700GL+2700

壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1壁はつり補修150A×1
絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A絶縁パイプホルダー150A

ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4ねじガス栓25A　151-678（198）×4

150PE150PE150PE150PE150PE150PE150PE

100100100100100100100

既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1既設壁はつり補修100A×1

32323232323232
80808080808080

以降配置図参照以降配置図参照以降配置図参照以降配置図参照以降配置図参照以降配置図参照以降配置図参照

検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2検査孔付ねじガス栓25A　151-668（168）×2
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既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1既設壁はつり補修150A×1

100100100100100100100

150150150150150150150

GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）GL+3800（足場共）

絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A絶縁フランジ150A

溶接溶接溶接溶接溶接溶接溶接 ねじねじねじねじねじねじねじ
以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。以降機器接続部の直前までを溶接とする。

（足場共）（足場共）（足場共）（足場共）（足場共）（足場共）（足場共）

サービスバルブ100Aサービスバルブ100Aサービスバルブ100Aサービスバルブ100Aサービスバルブ100Aサービスバルブ100Aサービスバルブ100A

５０５０５０５０５０５０５０

１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。１．特記なき　　　　　は新設を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。３．図中、★部は配管接続部を示す。GHGHGHGHGHGHGH

GGGGGGG
２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。２．特記なき　　　　　は既設を示す。

　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。　　本復旧は建築工事に含む。

配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）

管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、５．図中、舗装はつり部はとりこわし・仮復旧までを本工事とし、

配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示配管用炭素鋼鋼管（白）、そのほかは図示都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）

４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。４．図中、壁はつり補修は非破壊診断（簡易）を含む。

　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。　　はつり径「*A」は貫通配管径を示す。
堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局 Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

２５２５２５２５２５２５２５０００００００

１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００１／２００ １／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００１／１００

本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100本館地階平面図（改修）　1/100

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（改修・想定）

１０１０１０１０１０１０１０

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借
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50505050505050
（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）

（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）（地中）
50505050505050

50505050505050

既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　

既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　既設管切断　　　

ペーパーライザーペーパーライザーペーパーライザーペーパーライザーペーパーライザーペーパーライザーペーパーライザーガスガバナ室ガスガバナ室ガスガバナ室ガスガバナ室ガスガバナ室ガスガバナ室ガスガバナ室

ペーパーライザー室ペーパーライザー室ペーパーライザー室ペーパーライザー室ペーパーライザー室ペーパーライザー室ペーパーライザー室

LPG庫LPG庫LPG庫LPG庫LPG庫LPG庫LPG庫

20202020202020

液自動切替装置液自動切替装置液自動切替装置液自動切替装置液自動切替装置液自動切替装置液自動切替装置

ガス漏検知部ガス漏検知部ガス漏検知部ガス漏検知部ガス漏検知部ガス漏検知部ガス漏検知部

気相自動切替装置気相自動切替装置気相自動切替装置気相自動切替装置気相自動切替装置気相自動切替装置気相自動切替装置

20202020202020

20202020202020

25252525252525

50505050505050

20202020202020

25252525252525

LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50LPG庫廻り平面詳細図（現況）　　　1/50

★★★★★★★

★★★★★★★

以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄

以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄以降埋設管放棄

CR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外しCR50（中B用・既設ガスエンジン系統）取外し
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５０５０５０５０５０５０５０

堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局 Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

２５２５２５２５２５２５２５０００００００

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。
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２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。

プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）

管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）

PGPGPGPGPGPGPG ３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。３．特記なき　　　　　は放棄を示す。
１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：２００、１：５０１：４００、１：１００１：４００、１：１００１：４００、１：１００１：４００、１：１００１：４００、１：１００１：４００、１：１００１：４００、１：１００
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耐震 性貯 水 槽用 倉庫耐 震 性貯水 槽用 倉 庫耐震 性貯 水 槽用 倉庫耐 震 性貯水 槽用 倉 庫耐震 性貯 水 槽用 倉庫耐 震 性貯水 槽用 倉 庫耐 震 性貯 水 槽用倉 庫

１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン１階延焼ライン

植込植込植込植込植込植込植込

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借

機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）機械設備（ガス）　配置図（撤去・想定）



GG GG GG G
GG GG GG G

GGGGGGG

P
G
P
G

P
G
P
G
P
G
P
G
P
G

P
G
P
G

P
G
P
G
P
G

P
G

P
G

G
H
G
H

G
H
G
H
G
H
G
H
G
H

G
H
G
H

G
H
G
H
G
H
G
H

G
H

G
H
G
H

G
H
G
H
G
H
G
H

G
H

NNNNNNN

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
UPUPUPUPUPUPUP

倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1 階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A階段室A

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し 身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用身障者用
　EV　EV　EV　EV　EV　EV　EV

ドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリアドライエリア

熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)熱源機械室(Z-1+500)

FL＋3500FL＋3500FL＋3500FL＋3500FL＋3500FL＋3500FL＋3500
50505050505050、、、、、、、50505050505050

FL＋3400FL＋3400FL＋3400FL＋3400FL＋3400FL＋3400FL＋3400

コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)コージェネ発電機室(Z-1-700)

UPUPUPUPUPUPUP

階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B階段室B

消火消火消火消火消火消火消火
ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室衛生・送風機室
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駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

101 101 101 101 101 101 101104 104 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102

駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場災害対策用倉庫災害対策用倉庫災害対策用倉庫災害対策用倉庫災害対策用倉庫災害対策用倉庫災害対策用倉庫
書庫書庫書庫書庫書庫書庫書庫
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鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A
分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A
鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A

分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A

50、4050、4050、4050、4050、4050、4050、40 50、4050、4050、4050、4050、4050、4050、40

鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A鉄管連絡40A
分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A分岐ガス栓40A

鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A鉄管連絡50A
分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A分岐ガス栓50A

50505050505050、、、、、、、50505050505050、、、、、、、100100100100100100100

★★★★★★★ ★★★★★★★

既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め既設管切断プラグ止め

以降地中配管放棄以降地中配管放棄以降地中配管放棄以降地中配管放棄以降地中配管放棄以降地中配管放棄以降地中配管放棄

既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め既設貫通孔モルタル穴埋め

50505050505050、、、、、、、50505050505050

１：２００１：２００１：２００１：２００１：２００１：２００１：２００ １：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００
３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。３．特記なき　　　　　の配管は放棄を示す。PGPGPGPGPGPGPG

都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧）都市ガス管（中圧） 配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管（白）、ポリエチレン被覆鋼管

凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：凡例：

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材管　　材

都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧）都市ガス管（低圧） 配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管プロパンガス管

２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。２．特記なき　　　　　は存置を示す。
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４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。４．図中、★部は配管切断部を示す。

注記注記注記注記注記注記注記

１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。１．特記なき　　　　　は撤去を示す。

配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）配管用炭素鋼鋼管（白）

０００００００ ２５２５２５２５２５２５２５

原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図原寸図

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺Ａ３縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺Ａ１縮尺

Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／Ｍ／堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局堺市 上下水道局

５０５０５０５０５０５０５０

本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100本館地階平面図（現況）　1/100

業務名業務名業務名業務名業務名業務名業務名

１２１２１２１２１２１２１２

上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借上下水道局本庁舎マイクロコージェネレーションシステム賃貸借

機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）機械設備（ガス）　地階平面図（撤去・想定）


