
１階 ２階

承認番号
指定給水装置
工事事業者
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例１　しゅん工図（戸別住宅）

〇〇－〇〇〇〇 〇〇水道設備

配水管埋設深さ　　　　　　　１．０　　　　　　　　　ｍ

しゅん工図 Ｓ＝１／２５０

a分

a止

a

9.0

2
1
.5

サドル付分水栓VPφ100×φ20



２階

１階

承認番号
指定給水装置
工事事業者
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例２　しゅん工図（住居専用住宅）

　〇〇　－　〇〇〇〇 〇〇水道設備

配水管埋設深さ　　　　　　１．０　　　　　　　ｍ

しゅん工図 Ｓ＝１／２５０

a分1.5 a止

1.8

0.3

1.8

a

31.3

1
3
.5

31.3

サドル付分水栓



承認番号
指定給水装置
工事事業者
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例３　しゅん工図（貯水槽）

　〇〇　－　〇〇〇〇 〇〇水道設備

配水管埋設深さ　　　　　１．０　　　　　　　　　　　ｍ

しゅん工図 Ｓ＝１／２５０

23.5

40.5

7.1 6.5

a分7.4

a止 aM1.0

0.40.4

Dφ100

3
.0
ｍ

φ13

1.
0

P30～2.0

V30～20.0

a

227

1550

98
125

V30

L.W.L

H.W.L

40.0

V20～3.0

V20～3.0

23
.0

市舗装道

別紙図面のとおり

受水槽
（L） （W) （H）

4.5 × 1.5 × 2.0

有効容量 10.4㎥

有効深度 1.55ｍ
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例４-１ しゅん工図（ポリエチレン管図面-φ50 以下）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平　面　図　Ｓ＝１：３００ 附近見取図Ｓ＝１／２，５００

（Ｐ．０４－０９）

承 認 年 度

工 事 場 所

縮　　　 尺 平面 １/ 横断 １/ 　№

しゅん工年月

施　　　 主

施　　　 工

しゅん工図（譲渡図面）

図
番

　　　　年度 承 認 番 号 第  　　  号

1

1 1'

1' 2

2 2'

P栓φ50 

PPφ50 － 40.5 

PPφ50 － 12.0 

サドル付分水栓 DIPφ100×φ50 

 

～

新設　PP φ50

～

新設　PP φ50

0.
70

横断面（Ｓ＝１：１００）

横断面（Ｓ＝１：１００）

5.70

0.80

0.
70

5.70

1.10

１ １'

２ ２'

DIPφ100 

A部 外ねじ仕切弁φ50 

A部オフセット

1.3

雨

汚
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HPPE EFキャップφ50 

例４-２ しゅん工図（配水用ポリエチレン管譲渡図面-φ50）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平　面　図　Ｓ＝１：３００ 附近見取図Ｓ＝１／２，５００

（Ｐ．０４－０９）

承 認 年 度

工 事 場 所

縮　　　 尺 平面 １/ 横断 １/ 　№

しゅん工年月

施　　　 主

施　　　 工

しゅん工図（譲渡図面）

図
番

　　　　年度 承 認 番 号 第  　　  号

1

1 1'

1' 2

2 2'

 

DIPφ100 

A部 

HPPE 挿し口付ソフトシール仕切弁φ50 

鋳鉄製サドル付分水栓 DIPφ100×φ50 

EFメーター用受口φ50 

HPPE EF片受ベンド

φ50×45° 

HPPE EF両受ソケットφ50 

HPPE EF片受ベンドφ50×45° 

～ 

新設 HPPE φ50 

～ 

新設 HPPE φ50 

横断面 （Ｓ＝１：１００） 

 

5.70 

0.80 

0
.
80

 

5.70 

1.10 

１ １' 
' 

２ ２’ 
' 横断面 （Ｓ＝１：１００） 

 

HPPE EF片受ベンドφ50×22 1/2° 

HPPE EF片受直管φ50 ×1000（甲） 

HPPE EF片受直管 

φ50×4000（乙） 

HPPE EF片受直管 

φ50×5000～2本 

0
.
80

 

HPPE EF片受直管 

φ50×5000～4本 

HPPE EF片受直管 

φ50×1000（甲） 

Ｓ

A部オフセット

1.3

雨

汚
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例４-３ しゅん工図（配水用ポリエチレン管譲渡図面-φ75 以上）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平　面　図　Ｓ＝１：３００ 附近見取図Ｓ＝１／２，５００

（Ｐ．０４－０９）

承 認 年 度

工 事 場 所

縮　　　 尺 平面 １/ 横断 １/ 　№

しゅん工年月

施　　　 主

施　　　 工

しゅん工図（譲渡図面）

図
番

　　　　年度 承 認 番 号 第  　　  号

1

1 1'

1' 2

2 2'

HPPE EFキャップφ75 

 

DIPφ100 

A部 

HPPE挿し口付ソフトシール仕切弁φ75 

 

不断水式Ｔ字管φ100×75 

HPPE EFフランジ（GF形）φ75 

～ 

新設 HPPE φ75 

～ 

新設 HPPE φ75 

横断面 （Ｓ＝１：１００） 

 

5.70 

0.80 

0
.
80

 

5.70 

1.10 

１ １ 
' 

２ ２ 
' 横断面 （Ｓ＝１：１００） 

 

排水栓φ25 

 サドル付分水栓φ75×φ25 

 PPφ25×〇.〇m 

ボール止水栓（甲型.キー式） 

HIVPφ50×〇.〇m 

HPPE EF片受直管 

φ75×5000ｍ～2本 

 

D 

 Ｓ

HPPE EF片受直管 

φ75×2000（乙） 

HPPE EF片受ベンド

φ75×45° 

HPPE EF片受直管 

φ75×3000（甲） 

HPPE EF片受直管 

φ75×5000～3本 

HPPE EF片受ベンドφ75×22 1/2° 

HPPE EF片受ベンドφ75×45° 

HPPE EF両受ソケットφ75 

HPPE EF片受直管φ75 ×1000（甲） 

0
.
80

 

A部オフセット

1.3

雨

汚

Ｂ部 

B部オフセット

〇
.〇

〇
.〇

〇
.〇

〇
.〇
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例４-４ しゅん工図（ダクタイル鋳鉄管 GX 形譲渡図面-φ75 以上）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NS-DIPFφ100 

平　面　図　Ｓ＝１：３００
附近見取図Ｓ＝１／２，５００

（Ｐ．０４－０９）

承 認 年 度

工 事 場 所

縮　　　 尺 平面 １/ 横断 １/ 　№

しゅん工年月

施　　　 主

施　　　 工

しゅん工図（譲渡図面）

図
番

　　　　年度 承 認 番 号 第  　　  号

A部 

GX-DIPFφ75     帽 

Ｂ部 

GX-DIPF ソフトシール仕切弁（両受け）φ75         

新設 GX-DIPF φ75 

～ 

新設 GX-DIPF φ75 1
.
0
0 

横 断 面 （ Ｓ ＝ １ ： １ ０ ０ ） 

5.70 

0.80 

5.70 

1.10 

２ ２' 

1
.
0
0 

１ １' ～ （ Ｓ ＝ １ ： １ ０ ０ ） 横 断 面 

GX-DIPFφ75×2.0ｍ（乙） 

GX-DIPFφ75×4.0m～3本 

GX-DIPFφ75×45 °          

GX-DIPFφ75×4.0m～6本 

  GX-DIPFφ75×2.0ｍ（乙） 

  GXφ75継ぎ輪（G-Link）               

  GX-DIPFφ75×2.0ｍ（乙） 

GX-DIPFφ75×45°               

GX-DIPFφ75×0.7ｍ（甲） 

GX-DIPFφ75×45°                 

GX-DIPFφ75  短 管 １ 号      

不断水式Ｔ字管（免震型） φ100×φ75 

 
D 

排水栓φ25 

サドル付き分水栓φ75×φ25 

PPφ25×〇.〇m 

ボール止水栓（甲型、キー式） 

HIVPφ50×〇.〇m 

Ｓ

A部オフセット B部オフセット

〇
.〇

〇
.〇

〇
.〇

〇
.〇

1.3

雨

汚

1 1'

1

2 2'

1' 2



Ｎ 平  面  図 Ｓ＝１：２００

Ｄφ100

ＰＰ外径27ｍｍ～4.00ｍ

申  請  地

断 面 図 Ｓ＝Ｆｒｅｅ

    

掘 削 場 所 例５ 道路掘削申請図（府・市道）

5
.0

0
m

4
.0

0
m

（人車道）

4.00m

0.65m

5.00m

（人車道）

4.00m

0.65m

5.00m

新設ポリエチレン管

外径27㎜～4.00ｍ

撤去ＰＰ

外径21.5㎜～4.00ｍ

官
民
境
界
線

撤去ＰＰ

外径21.5㎜～4.00ｍ
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例６　交通処理図（片側通行）

凡            例

 標準保安施設設置図　　　片側通行

20.0ｍ以内

平面図

断面図

現場保安要員
方向指示板

水道工事標示板
工事中標示板
カラーコーン等
道路使用範囲

2
.4

0
～

3
.3

0
ｍ

3
.5

0
ｍ

道路掘削範囲

小型掘削機 2t ダンプ

2.40～3.30ｍ 3.50ｍ

5
.9

0
～

6
.8

0
ｍ

5.90～6.80ｍ
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　　　例７　交通処理図（歩道部）

水道工事標示板
工事中標示板
カラーコーン等
道路使用範囲
現場保安要員
方向指示板

凡            例

　　標準保安施設設置図　　　歩道部

20.0ｍ以内

断面図

平面図

1.00ｍ

1.50ｍ道路掘削範囲

1.00m 1.50m

仮歩道

植
栽
帯

植栽帯 歩 道

車 道

1.00ｍ

7.00ｍ

7.00ｍ

植栽帯

歩 道
車 道 1.00m

仮歩道

小型掘削機 軽トラック
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例８　交通処理図（通行止め）

平面図

20.0ｍ以内

凡            例

  標準保安施設設置図　　車両通行止め

工事中標示板

断面図

カラーコーン等
道路使用範囲
現場保安要員
方向指示板

水道工事標示板

3
..0

0
～

3
.2

0
ｍ

道路掘削範囲

小型掘削機 ２t ダンプ

車
両
通
行
止

車
両
通
行
止

1
.0

0
ｍ歩行者用通路

1.00ｍ 2.00～2.20ｍ

歩
行
者
用
通
路
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例９ 道路占用申請図

線 頁

横　　断　　図 Ｓ＝１：

町
通

-
 2

6
2
 -

番地先   　　  　　丁台住　　 　　所 区堺市

水道 太郎

○○設備工業

申 　請　 者

施 行 業 者

平 面 図 Ｓ＝１：２５０

※国道２６号線については、道路管理者と協議の上、作成すること。


